НОРМЫ

                  наименьшей освещенности в помещениях
                    образовательных учреждений
	
	
	       Наименьшая 
	освещенность (в лк)
	       Удельная 

          (Вт на 1
	мощность

кв.м. пола)

	
	Наименование помещений
	При люминисцентных лампах
	При лампах накаливания
	При люминисцент-ных лампах
	При лампах накаливания

	1
	Классные   комнаты,   учебные   кабинеты,      мастерские по обработке металла и дерева,
обслуживающих видов труда (кроме швей​ных), производственные мастерские, библиотека..
	300                  
	150
	20                  
	48


	2
	Кабинеты черчения, классные доски.
	500


	300
	32
	80

	3
	Швейные мастерские.
	400
	200
	25
	64

	4
	Кабинет руководителя учреждения, кабинет   врача,   учительская   (преподаватель​ская), спортивные и актовые залы, залы для музыкальных и гимнастических занятий, групповые комнаты, столовые и буфеты.
	200
	100
	13
	32


	5
	Рекреации.
	150
	75
	10
	24

	6
	Вестибюли, гардероб.
	100
	50
	7
	16

	7
	Спальные комнаты,  изолятор,  коридоры, санузлы, лестницы.
	75                   

	30                     
	5                  
	9,6

	8
	Участок территории.
	40
	20
	
	


